
sup. 84.90 mq
OPEN SPACE

sup. 95.80 mq
OPEN SPACE

spazio
sbancamento

sup. 16.83 mq
CORRIDOIO

sup. 18.89 mq
SBARCO ASCENSORI

Sup. 6.96 mq.
LOC.  TECNICO

Hc=240

Sup. 9.60 mq.
FILTRO

Hc=240

Sup. 27.24 mq.
CORRIDOIO

Hc=240

Sup. 28.00 mq.
Hc=300

Q.E.Q.E.

dati

Sup. 32.94 mq.
LOCALE FREEZER E FRIGO

Sup. 53.08 mq.
LOCALE STRUMENTI

Hc=300
Sup. 31.80 mq.

BSL2

Hc=300

Sup. 43.82 mq.
Hc=270

Sup. 239.00 mq.
LABORATORIO

Hc=300

MEETING ROOM

B

B

*

B

Sup.  mq.
DIS.

Hc=240

WC WC

BAGNO
PERS. MASCH.

BAGNO
PERS. FEMM.

WC WC

*

LOCALE STRUMENTI

spazio
rifiuti

Hc=300

Sup. 59.00 mq.
BSL2

Hc=300

spazio
camici

Sup. 3.40 mq.
Hc=270

MICROSCOPI

PV PV PVPV

PV PV

PV

PV

PV

PV PV

PV

PV

REI

REI REI

VE
REIREI

Parete attrezzata con parte superiore vetrata
di altezza minima pari a 100 cm da soffitto

Controsoffitto ribassato
(per passaggio impianti)

B
B

B

sup. 96.00 mq
OPEN SPACE

spazio
sbancamento

sup. 18.52 mq
SBARCO ASCENSORI

sup. 5.00 mq

LOCALE
TECNICO

sup. 20.53 mq
DIREZIONE

ANT.

WC

sup. 19.42 mq
UFFICIO 3PL

MEETING ROOM

Hc=240
Sup. 7.90 mq.

FILTRO

Hc=240
Sup. 11.54 mq.

SBARCO ASCENSORI Sup. 13.54 mq.
CORRIDOIO

Hc=240

Sup. 10.00 mq.
CORRIDOIO

Hc=240

Sup. 30.00 mq.
MEETING ROOM

Hc=270

Sup. 26.68 mq.
CORRIDOIO

Hc=240

Sup. 28.02 mq.
Hc=300

Sup. 31.82 mq.
Hc=300

Sup. 11.24 mq.
FILTRO

Hc=240

Sup. 35.68 mq.

laboratorio colture cellulari
IPS

Hc=300

Sup. 51.20 mq.
LOCALE STRUMENTI

Hc=300

LOC. TECNICO

Sup. 241.00 mq.
LABORATORIO

Hc=300

BAGNO
PERS. FEMM.

llaboratorio
COLTURE CELLULARI

Q
.E.

Q
.E.

Q
.E.

da
ti

Sup. 7.62 mq.
Hc=240

sup. 84.6 mq
OPEN SPACE

Hc=270

locale congelatori frigoriferi

spazio
rifiuti

WC WC WC WC

B

B

spazio
camici

BAGNO
PERS. MASCH.

*

B

Sup.  mq.
DIS.

Hc=240

Sup. 4.35 mq.
DIS.

Hc=240

*

Sup. 57.24 mq.
laboratorio BSL2

Hc=300

Sup. 4.90 mq.
MICROSCOPI

Hc=270

Sup. 3.70 mq.
Hc=270

locale strumenti
MICROSCOPI

PV

PV

PV

PV

PV

VE

VE

PV PV PV PV

PV
VE REI REI

REI

REI

Controsoffitto ribassato
(per passaggio impianti)

B
B B

da
ti

Hc=300 Hc=300

PV

Sup. 3.98 mq.
FILTRO

Parete attrezzata con parte superiore vetrata
di altezza minima pari a 100 cm da soffitto

dati
Q.E.

Q.E.Q.E.

dati

Q.E. Q.E.

Q
.E.

Q
.E.

Q
.E.

da
ti

B

B

B B

B

* *

B B

*

B

* **

PV

PV

PV

PV

PV

VE

VE

PV PV PV PV

PV
VE

PV PV PVPV

PV
PV PV

PV

PV

PV

PV PV

PV

PV

REI

REI REI

VE
REI REI PV

REI

REI

REIREI

REI

Parete attrezzata con parte superiore vetrata
di altezza minima pari a 100 cm da soffitto

Controsoffitto ribassato
(per passaggio impianti)

Controsoffitto ribassato
(per passaggio impianti)

B
B B

B
B

B

da
ti

PV

Parete attrezzata con parte superiore vetrata
di altezza minima pari a 100 cm da soffitto

A1 A2A 3

TIGET - LABORATORI

Settore DB1 piano secondo

DATA DISEGNATO APPROVATODESCRIZIONE AGGIORNAMENTO

emissione 

REV.

--- ---26/09/2024

LOCALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO

PROGETTO ARCHITETTONICO

Settembre 2024

COMMESSA

1:100

A01

DISEGNATO

APPROVATO

FILE:

O S P E D A L E  S A N  R A F F A E L E
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Direzione Area Tecnica

Via Olgettina  60
20132  Milano (MI)
Tel.  0226432533
Fax.   0226434552
P.Iva 07636600962
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OSPEDALE SAN RAFFAELE
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IL RICHIEDENTE: IL TECNICO:

LAYOUT DISTRIBUTIVO

ristrutturazione ambulatori
Settembre 2024

BLOCCO I - ICEBERG

SETTORE A

SETTORE B

SETTORE L

SETTORE R

SETTORE C

SETTORE D

SETTORE G

DIBIT 2

SETTORE Q

DIMER

DIBIT 1

ASILO NIDO

TIGET - LABORATORI - corpo A3

* Porta scorrevole a sfondamento su via di fuga

BadgeB

--- ---

LEGENDA PREDISPOSIZIONE PORTE:

PV Porta Vetrata (tipologia in fase di definizione)

REI Porta REI

--- ---

1

TIGET - LABORATORI - corpo A1

LEGENDA

Corpo A2 non oggetto di gara

controsoffitto ribassato h 240 cm

superficie oggetto di arredo

TIGET - KEY MAP - corpo A1- A2 - A3

superficie NON oggetto di arredo
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